汕头大学中央空调维护保养设备型号、数量及主要要求
1、 大礼堂中央空调系统
空调主机：约克活塞式冷水机组 100冷吨×2台、50冷吨×1台
冷冻水泵：11KW×2台、5.5KW×1台
冷却水泵：7.5KW×2台、3.7KW×1台
冷却塔：2座 

风柜机：7台
2、 E座教学楼中央空调（共22台）
201阶梯教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×5台
204阶梯教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×5台
一楼东电脑机房：广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台 

一楼西电脑机房：广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台 

六楼多媒体电教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×6台
3、 体育馆中央空调系统
开利活塞式水冷柜机：60冷吨×4台
冷却水泵：7.5KW×2台
冷却塔：1座
4、 电话总机室空调
乐声风冷式分体柜机：15匹×1台
五、图书馆中央空调、附属馆多联空调及排风系统
（一）、基本情况
汕头大学新图书馆建筑面积21244.73平方米，建筑高度17.05米，为三层楼钢筋混凝土框架结构。馆内为中央空调、附属馆为多联空调（设备基本都采用麦克维尔公司产品），馆内和附属馆都有排风系统。
（二）、维护保养内容
     （A）维护保养内容表（1年期）
	序号
	保养项目
	保养内容
	维保次数
	说明

	一
	制冷机组维护保养内容：

	1
	查压缩机冷冻油的油压及油量及颜色
	缩机冷冻油的油压及油量是否符合要求
	2次/月
	

	2
	系统探漏（制冷剂）
	发现漏点及时处理
	2次/年
	春季开机前，冬季关机后

	3
	有无不正常的声响﹑震动及高温
	发现问题及时处理
	1次/月
	

	4
	检查冷凝器及蒸发器的温度、压力
	检查冷凝器及蒸发器的温度、压力是否符合要求
	2次/月
	

	5
	检查冷水机出入水的温度及压力
	是否符合要，发现问题及时处理
	1次/月
	

	6
	检查主电路上接线端子并压实
	
	1次/年
	

	7
	检查电气控制部分
	
	2次/年
	春季开机前，冬季关机后

	8
	检查机组润滑系统
	
	2次/年
	春季开机前，冬季关机后

	9
	检查各仪表、控制器的工作状态
	
	2次/年
	

	10
	冷冻水，冷却水温度校验
	校验温度显示，接线牢固
	1次/月
	

	11
	机组，电箱接地
	检测接地电阻小于10欧姆
	1次/年
	春季开机前

	12
	性能
	1.机组调试，使制冷效果达到最佳状
	1次/年
	春季开机前

	14
	外观清洁
	协助机组管理员做好外表清洁工作
	1次/月
	

	15
	冷凝器、蒸发器传热管清洗
	打开封盖清除水室、馆内污物，机械清洗传热管内壁
	1次/年
	春季开机前

	16
	修补油漆
	
	1次/年
	冬季关机后

	17
	制冷机组，故障处理
	
	报修
	

	18
	检查机组参数设定
	
	1次/月
	

	二
	循环系统维护保养内容

	1
	冷却水，冷冻水泵检查
	目测水泵振动，噪音
	1次／年
	春季开机前

	
	
	检测电机温度，电流及绝缘电阻
	1次／年
	春季开机前

	
	
	检查机械密封
	1次／年
	春季开机前

	
	
	查冷冻、冷却水泵轴封、联轴器的润滑油量并适当补充
	1次/月
	

	
	
	修补油漆
	1次／年
	春季开机前

	2
	冷却水，冷冻水更换
	
	2次／年
	

	3
	管路系统：
	检查管路系统各阀门是否漏水密封，已损坏的更换
	1次／季
	

	
	
	清洗水过滤器
	1次／季
	

	
	
	修补油漆
	1次／年
	春季开机前

	
	
	压力表，温度计效验
	1次／年
	

	
	
	管路化学清洗（含清洗液）
	1次／年
	春季开机前

	
	
	管路保温修补
	1次／年
	春季开机前

	4
	风机盘管，空调箱保养
	清洗水过滤器，空气过滤网（含过滤网更换）
	1次／月
	

	
	
	清除风机叶片飞尘
	1次／年
	春季开机前

	
	
	出风管、回风管、封口除尘
	1次／年
	春季开机前

	
	
	检查风机电机性能、噪音，损坏的更换
	1次／年
	春季开机前

	
	
	空调末端系统每年杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准
	2次／年
	

	5
	冷却塔
	检查冷却塔风机电机电流，绝缘电阻
	1次／年
	春季开机前

	
	
	检查布水管，布水器
	1次／年
	春季开机前

	
	
	布水管，冷却塔集水盘清洗
	2次／年
	

	
	
	冷却塔填料清洗、增补
	1次／年
	春季开机前

	
	
	钢支架防腐油漆
	1次／年
	春季开机前

	
	
	检查冷却塔传动皮带运转情况并作调整
	2次／月
	

	
	
	检查冷却塔风扇旋转情况并作调整
	2次／月
	

	三
	多联空调的维修保养内容

	
	
	表冷器（外机）化学清洗
	1次／年
	

	
	
	回风过滤网清洗
	1次／月
	

	
	
	制冷液量检查（含制冷液添加）
	1次／季
	

	
	
	运行电流检测
	1次／年
	春季开机前

	
	
	运行噪音检查
	1次／月
	

	
	
	外表清洁
	1次／年
	春季开机前

	四
	排风系统维保内容

	
	
	运行电流检测
	1次／年
	

	
	
	运行噪音检查
	1次／年
	

	
	
	外表清洁
	1次／年
	

	
	
	修补油漆
	1次／年
	

	
	
	查风机电机电流，绝缘电阻
	1次／年
	

	五
	潜水泵系统检查
	查风机电机电流，绝缘电阻
	2次／年
	

	
	
	运行噪音检查
	1次／年
	

	
	
	修补油漆
	1次／年
	

	
	
	管路清理
	1次／年
	

	六
	中央空调控制系统
	  系统各部分
	1次/月
	

	七
	提供各部分定期检查报告和维修记录
	
	1次/月
	

	八
	故障处理
	系统各部分
	报    修
	


（B）管道系统化学清洗工艺及技术要求
1．化学清洗液采用专用于清洗制冷机组、中央空调水循环系统的高效安全清洗液，是含有渗透剂的酸性化学除垢剂，可溶解水垢和铁锈，可渗透溶解和分散脱离碱垢，碳酸盐和其他不溶性物质，清洗效果良好，但不损伤管壁。。
2．清洗前准备工作：
清洗前需要清除管道系统中的杂物。如水泵进水口过滤器，制冷机组进水室，分集水器底部，冷却塔集水盘等容易积集杂物、污泥的部位，在化学清洗以前必须清除干净。清除制冷机组传热管内的污物，以利于清洗液顺畅流通。对于冷却水系统（冷却水系统为开始式系统）清洗前要加杀菌灭藻剂循环，杀灭系统中的菌类藻类。
3．除垢、除锈、除油：
开启循环水泵，加入补充水使循环水泵运行半小时左右，等系统循环稳定，水泵进出口压力平稳，关闭补充水阀，从系统底部排出部分清水，从系统顶部加入高效安全清洗液，从冷水系统的补充水箱加液，冷却水系统的冷却塔集水盘加液。
4．循环清洗：
连续运行循环水泵，并观察清洗效果，检测清洗液，根据清洗效果确定循环运行时间（一般为12小时-24小时）、增加清洗液用量及添加溶解加速剂。
    5．冲洗：
  化学清洗完毕后用清水循环冲洗，排出脱落的污物，排除制冷机组。风机盘管，空调机组传热管表面的残留物。并调整系统管路内水的PH值到中性，为预膜做准备。
6．预膜：
加入预膜液，继续运行循环泵，运行6-8小时后浸泡8小时完毕。预膜作用是使传热铜管表面生成保护膜，减缓金属的氧化和腐蚀。
7．添加缓蚀阻垢剂：
在循环水中添加缓蚀阻垢剂能在设备表面生成一层致密的保护膜，减缓管路表面金属的腐蚀和结垢。保护膜还具有自身修补作用，一旦保护膜受损，水中的药剂马上在破损点成膜，维持保护膜的完整性。改药剂还具有除氧防腐作用。
附：系统设备清单
	序号
	设备名称
	厂家
	型号
	安装地点
	台数
	备注

	1
	风机盘管
	麦克维尔
	
	101
	1台
	

	2
	风机盘管
	麦克维尔
	
	102
	1台
	

	3
	风机盘管
	麦克维尔
	
	103
	1台
	

	4
	风机盘管
	麦克维尔
	
	104
	1台
	

	5
	风机盘管
	麦克维尔
	
	105
	1台
	

	6
	风机盘管
	麦克维尔
	
	106
	1台
	

	7
	风机盘管
	麦克维尔
	
	107
	1台
	

	8
	风机盘管
	麦克维尔
	
	108
	1台
	

	9
	风机盘管
	麦克维尔
	
	109
	1台
	

	10
	风机盘管
	麦克维尔
	
	110
	1台
	

	11
	风机盘管
	麦克维尔
	
	111
	1台
	

	12
	风机盘管
	麦克维尔
	
	112
	1台
	

	13
	风机盘管
	麦克维尔
	
	113
	1台
	

	14
	风机盘管
	麦克维尔
	
	114
	1台
	

	15
	风机盘管
	麦克维尔
	
	115
	1台
	

	16
	风机盘管
	麦克维尔
	
	116
	1台
	

	17
	风机盘管
	麦克维尔
	
	117
	1台
	

	18
	风机盘管
	麦克维尔
	
	118
	1台
	

	19
	风机盘管
	麦克维尔
	
	119
	1台
	

	20
	风机盘管
	麦克维尔
	
	120
	1台
	

	21
	风机
	麦克维尔
	MDW060VR SYT12-12C
	一楼中央大厅
	4台
	

	22
	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7C
	1002
	2台
	

	23
	风机
	麦克维尔
	MDW120HR SYT15-11L2
	1002
	1台
	

	24
	风机
	麦克维尔
	MDW250HR SYT18-18C
	1001
	1台
	

	25
	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7R
	1005
	1台
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	一楼电梯前上面
	1台
	

	28
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1018
	2台
	

	29
	风机
	麦克维尔
	MSW040VF SYT10-10C
	1025
	1台
	

	30
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1023
	1台
	

	31
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1022
	 1台
	

	32
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1021
	1台
	

	33
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1020
	1台
	

	34
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1019
	1台
	

	35
	风机盘管
	麦克维尔
	
	一楼办公室
	8台
	

	36
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1011
	1台
	

	37
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1012
	1台
	

	38
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1010
	1台
	

	39
	风机盘管
	麦克维尔
	
	1014
	1台
	

	40
	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	一楼通道上面
	1台
	

	41
	风机（吊顶
	麦克维尔
	
	二楼电梯前
	1台
	

	42
	风机（吊顶
	麦克维尔
	
	二楼进门
	2台
	

	43
	风机盘管
	麦克维尔
	
	2001
	1台
	

	44
	风机盘管
	麦克维尔
	
	201
	1台
	

	45
	风机盘管
	麦克维尔
	
	202
	1台
	

	46
	风机盘管
	麦克维尔
	
	203
	1台
	

	47
	风机盘管
	麦克维尔
	
	204
	1台
	

	48
	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	2002
	1台
	

	49
	风机
	麦克维尔
	MDW250VR SYT18-18R
	2002
	1台
	

	50
	风机
	麦克维尔
	MDW120HR SYT-11L2
	2006
	1台
	

	51
	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	2006
	1台
	

	52
	风机
	麦克维尔
	MDW120VR SYT18-18C
	2017
	1台
	

	53
	风机盘管
	麦克维尔
	
	二楼服务台后面
	3台
	

	54
	风机盘管
	麦克维尔
	
	二楼学科服务部
	3台
	

	55
	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7C
	3014
	1台
	

	56
	风机
	麦克维尔
	MDW150VR SYT15-15L2
	3012
	1台
	

	57
	风机
	麦克维尔
	MDW080VR SYT15-15C
	3012
	1台
	

	58
	风机
	麦克维尔
	MDW350HR SYD460HR2
	3006
	1台
	

	59
	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	3006
	1台
	

	60
	风机
	麦克维尔
	MDW350VR SYD450HR2
	3002
	1台
	

	61
	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	特色文献服务部
	3台
	

	62
	风机盘管
	麦克维尔
	
	特色文献服务部
	5台
	

	63
	冷却泵
	上海东方威尔电机有限公司
	Y2-200L-4
	主机房
	3台
	

	64
	冷冻泵
	上海东方威尔电机有限公司
	Y2-200L-4
	主机房
	3台
	

	65
	制冷主机
	麦克维尔（武汉公司）
	WMD320.2
	主机房
	2台
	

	66
	冷却塔
	
	160-4
	主机房
	2台
	

	67
	电动阀
	
	UCLI-50
	主机房
	6台
	

	68
	水处理器
	广州嘉粤水处理分公司
	JS系列
	主机房
	4台
	

	69
	空调配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	XL-21
	主机房
	2台
	

	70
	冷却泵配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A1
	主机房
	1台
	

	71
	冷却泵配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A2
	主机房
	1台
	

	72
	冷却塔配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A3
	主机房
	1台
	

	73
	风机
	麦克维尔
	MSW020HF
	三楼3020
	1台
	

	74
	多联空调
	麦克维尔
	MDS100B5
	附属场馆
	1台
	

	75
	多联空调
	麦克维尔
	MDS080B410
	附属场馆
	2台
	

	76
	多联空调
	海尔
	LFUC25WD
	附属场馆
	3台
	

	77
	多联空调
	麦克维尔
	MDS080B5
	附属场馆
	1台
	

	78
	多联空调
	麦克维尔
	MDS180B410
	附属场馆
	1台
	

	79
	多联空调
	麦克维尔
	MLC030LC
	附属场馆
	1台
	

	80
	多联空调
	麦克维尔
	MDS120BM5
	附属场馆
	1台
	

	81
	多联空调
	麦克维尔
	MDS140BS5
	附属场馆
	1台
	

	82
	多联空调
	麦克维尔
	MML100S
	附属场馆
	1台
	

	83
	多联空调
	麦克维尔
	MML-124S
	附属场馆
	4台
	

	84
	多联空调
	麦克维尔
	MDS-180BS5
	附属场馆
	2台
	

	85
	分体空调
	奥克斯
	
	电梯机房
	1台
	

	86
	分体空调
	长虹
	
	配电房
	1台
	

	87
	通风风机
	深圳贵庭
	HTFC
	三楼
	3台
	

	88
	通风风机
	
	
	三楼
	4台
	

	89
	电脑控制系统
	
	
	二楼
	一套
	

	90
	系统控制器
	
	
	各层及主机房
	6台
	

	91
	潜水泵
	
	
	馆内一层和主机房
	6台
	


